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1. KAPSAM 

TS EN 1363-1:2020 standardının genel gereksinimleri, TS EN 1363-2:1999 standardı yerine geçen 

veya ek metotlar ve TS EN 1366-4:2021 “Servis tesisatı için yangına direnç deneyleri - Bölüm 1: 

Doğrusal bağlantı contaları” standardının özel şartları ile uygunluk içinde gerçekleştirilen yangına 

dayanıklılık testi. 

2. TEST LABORATUVARI 

İsim : Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.S. 

Adres : Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18 Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  

3. TEST NUMUNESİNİN TANIMI 

3.1. Genel 
 

Ürün tanımı   : Yangın durdurucu yalıtımlı derz sistemi (Fire Foam B1,  

        Fireseal B1 ve Acryseal-FR B1) 

 

Ürün üreticisi   : PROMAST KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

  Ovacık Mah. Hacıoğlu Sok. No:21 B/0, Başiskele, Kocaeli / TÜRKİYE 

 

Testi yaptıran   : PROMAST KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

  Ovacık Mah. Hacıoğlu Sok. No:21 B/0, Başiskele, Kocaeli / TÜRKİYE 

3.2. Yapı 

Yangın durdurucu yalıtımlı derz sistemi (Fire Foam B1, Fireseal B1 ve Acryseal-FR B1), gaz beton-

gaz beton duvar sisteminde bulunan derz bağlantılarına doldurulmuştur.  

Destek yapısı test laboratuvarı tarafından sağlanan (Efectis Era Avrasya) 450 kg/m3 nominal brüt 

kuru yoğunluk ve 100 mm kalınlığa sahip gaz beton bloklardan oluşmaktadır. 

 

➢ Derz sistemleri: 

• Gazbeton – yatay derz: 

o Derz genişliği: 20 mm, 20 mm, 20 mm, 10 mm 

 

• Gazbeton – dikey derz: 

o Derz genişliği: 30 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, 10 mm, 10 mm, 10 mm, 10 

mm, 20 mm, 30 mm, 10 mm, 30 mm, 20 mm 
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3.3. Bileşenler  

3.3.1. Numune 1 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 20 mm derinliğinde “Taş 

yünü”, aleve maruz kalmayan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 20 mm derinliğinde “Taş yünü” 

ile doldurulmuştur ve iki ürünün arası da 120 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile doldurulmuştur. 

3.3.2. Numune 2 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve iki ürünün arası da 160 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.3. Numune 3 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve iki ürünün arası da 160 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.4. Numune 4 

Derz bağlantısı “Fire Foam B1” ile tamamen doldurulmuştur.  

3.3.5. Numune 5 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 30 mm derinliğinde “Taş 

yünü”, aleve maruz kalmayan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 30 mm derinliğinde “Taş yünü” 

ile doldurulmuştur ve iki ürünün arası da 100 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile doldurulmuştur. 

3.3.6. Numune 6 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve iki ürünün arası da 160 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.7. Numune 7 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve iki ürünün arası da 160 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

 

 

3.3.8. Numune 8 
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Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve 20 mm derinliğinde 

“Taş yünü”, aleve maruz kalmayan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve 20 mm derinliğinde 

“Taş yünü” ile doldurulmuştur ve iki ürünün arası da 120 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile doldurulmuştur. 

3.3.9. Numune 9 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve 20 mm derinliğinde 

“Taş yünü”, aleve maruz kalmayan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve 20 mm derinliğinde 

“Taş yünü” ile doldurulmuştur. 

3.3.10. Numune 10 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 10 mm derinliğinde “Fireseal B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 10 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve iki ürünün arası da 180 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.11. Numune 11 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 10 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 10 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve iki ürünün arası da 180 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.12. Numune 12 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 10 mm derinliğinde “Fireseal B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 10 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve her iki tarafa 15 mm derinliğinde “Polietilen fitil” yerleştirilmiştir. 

3.3.13. Numune 13 

Derz bağlantısı “Fire Foam B1” ile tamamen doldurulmuştur.  

3.3.14. Numune 14 

Derz bağlantısı “Fire Foam B1” ile tamamen doldurulmuştur.  

3.3.15. Numune 15 

Derz bağlantısı “Fire Foam B1” ile tamamen doldurulmuştur.  

3.3.16. Numune 16 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 10 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 10 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve her iki tarafa 15 mm derinliğinde “Polietilen fitil” 

yerleştirilmiştir. 

3.3.17. Numune 17 
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Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan 

yüzeyde 20 mm derinliğinde “Acryseal-FR B1” ve iki ürünün arası da 160 mm derinliğinde “Fire Foam B1” ile 

doldurulmuştur. 

3.3.18. Numune 18 

Derz bağlantısı aleve maruz kalan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 20 mm derinliğinde “Taş 

yünü”, aleve maruz kalmayan yüzeyde 20 mm derinliğinde “Fireseal B1” ve 20 mm derinliğinde “Taş yünü” 

ile doldurulmuştur. 

• Tip: Fire Foam B1 Yangına dayanıklı poliüeratan bazlı köpük  

− Yoğunluk: 28-32 kg/m3 

• Tip: Fireseal B1 Nötral bazlı silikon 

− Yoğunluk: 1,26 g/lt 

• Tip: Acryseal-FR B1 akrilik bazlı mastik 

− Yoğunluk: 1,52 g/ml 

• Tip: Taş yünü 

− Yoğunluk: 70 kg/m3 

• Tip: Polietilen fitil 

− Yoğunluk: 25-30 kg/m3 

Derzlerin uzunlukları: 900 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Numune Ref. 
Bağlantı 

genişlik/derinlik 
Yönlendirme 
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1 20/200 mm Yatay 

2 20/200 mm Yatay 

3 20/200 mm Yatay 

4 10/200 mm Yatay 

5 30/200 mm Dikey 

6 20/200 mm Dikey 

7 20/200 mm Dikey 

8 20/200 mm Dikey 

9 20/200 mm Dikey 

10 10/200 mm Dikey 

11 10/200 mm Dikey 

12 10/200 mm Dikey 

13 10/200 mm Dikey 

14 20/200 mm Dikey 

15 30/200 mm Dikey 

16 10/200 mm Dikey 

17 30/200 mm Dikey 

18 20/200 mm Dikey 

Derz konumları için Bkz. Şekil 1-10. 
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4. TEST ÖNCESİ SÜREÇLER 

4.1. Numunenin doğrulanması 

 

Efectis Era Avrasya A.Ş. kullanılan malzemeleri ve parçaları, test numunelerinin montajı sırasındaki 

veriler ve çizimlere göre doğrulamıştır ve test numunelerinin seçimlerinde rol almamıştır. 

 

Bu raporda yer alan marka, tip, miktar ve boyut bilgileri, laboratuvar tarafından doğrulanması 

mümkün olmadığı zamanlarda, müşterilerin beyanına göre verilmiş olup, sorumluluk müşteriye 

aittir. Numuneler müşterinin teslim ettiği şekilde (laboratuvar numune almadığı durumda) teste 

tabi tutulmuştur. 

 

Test edilen ürünün uygulaması testi yaptıran tarafından yapılmıştır. 

 

4.2. Şartlandırma  

 

Test numunesi montaj anından yangın dayanım testine kadar, Efectis Era Avrasya A.S. tarafından 

aşağıdaki koşullarda saklanmıştır: 

Sıcaklık    : 17,7 ± 3,8 °C 

Bağıl Nem   : 48 ± 11 %. 

Şartlandırma süresi  : 28 gün (Ürün kılavuzuna uygun olarak). 

5. TEST SÜRECİ 

5.1. Yöntem 

Yangın testi TS EN 1366-4:2021 standardına göre gerçekleştirilmiştir.  

 

Fırının ısıtılması, TS EN 1363-1:2020 standardında belirtilen yangın eğrisine göre yapılmıştır. 

 

Fırında hedeflenen basınç, en düşük konumda bulunan derz merkezinde 15 Pa olarak 

belirlenmiştir.  

5.2. Ölçümler 

Test sırasında test verileri aşağıdaki şekilde ölçülmüştür: 

 

- Isıtılan yüzey üzerinde eşit şekilde dağıtılmış, sekiz adet plaka ısıl çiftler (Fırın TC1'den Fırın 

TC6’ya) tarafından ölçülen fırın ortam sıcaklığı (Bkz. Şekil A1). 

- Fırın basıncı (Bkz. Şekil A3). 

- Laboratuvar ortam sıcaklığı (Bkz. Şekil A4) 

- Test numunesinin ısıya maruz bırakılmayan tarafının (TC 3’den TC128’e) yüzey sıcaklıkları 

(Bkz. Şekil B2-B19). 

- Isıl çiftlerin konumları şekil B1’de verilmiştir. 
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6. GÖZLEMLER 

Tablo 1:  Isıtma sırasındaki gözlemler      

0 Isıtma başladı. Bkz. resim C1-C2. 

24 Destekleyici yapı ile derzler arasından duman çıkışı. 

30 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

60 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

90 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

120 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

134 Numune 15’ten duman çıkışı. 

138 
Numune No:15’de açılma. Pamuk yastık uygulandı, alevlendi. Numune No:15 için Bütünlük 

(E) kriteri yitirildi. Bütünlüğün yitirilmesi sonrası derz seramik yünü ile kapatılmıştır. 

180 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

240 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

249 
Numune No:14’te açılma. Pamuk yastık uygulandı, alevlendi. Numune No:14 için Bütünlük (E) 

kriteri yitirildi. Bütünlüğün yitirilmesi sonrası derz seramik yünü ile kapatılmıştır. 

300 
Önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Numuneler bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerini 

sürdürmektedir. 

360 Test müşteri talebiyle sonlandırıldı. Bkz. resim C3-C4. 

7. TEST SONUÇLARI 

7.1 Sonuçlar 

Sonuçlar Tablo 2’de, Ek B ve C’de verilmiştir. 

Isıtma sırasında, fırın sıcaklığı TS EN 1363-1:2020’ye uygundur  

7.2 Ölçümlerin belirsizliği 

Yangına dayanıklılık testinin doğası gereği, hem test yapılandırmasında, hem de test 

numunesinde, birbirlerini etkileyen ve doğrusal olmayan etkilerin bulunmasından dolayı şu 

aşamada ölçüm belirsizliği seviyesini belirtmek mümkün değildir. 
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8. ÖZET 

Testin en önemli sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2: Numune test sonuçlarının özeti 

 

Ürün No. 

Kriter 

Bütünlük, (E) 

− Pamuk yastık 

− 10 sn.den uzun süreli alevlenme. 

Yalıtım, (I) 

− Maksimum sıcaklık  

 

Numune 1  N.A-N. N 

Numune 2 N.A-N. N 

Numune 3 N.A-N. N 

Numune 4 N.A-N. N 

Numune 5 N.A-N. N 

Numune 6 N.A-N. N 

Numune 7 N.A-N. N 

Numune 8 N.A-N. N 

Numune 9 N.A-N. N 

Numune 10 N.A-N. N 

Numune 11 N.A-N. N 

Numune 12 N.A-N. N 

Numune 13 N.A-N. N 

Numune 14 249. dakika * 

Numune 15 138. dakika * 

Numune 17 N.A-N. N 

Numune 18 N.A-N. N 

*: Yalıtım kriteri, bütünlük yitirilmesi nedeniyle sonlanmıştır. 

Test müşteri talebiyle 360. dakikada sonlandırıldı. 

 
 “N“: Kusur yok/gözlenmedi 

 “N.A.“: Uygulanmadı 
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9. TEST SONUÇLARININ DOĞRUDAN UYGULAMA ALANLARI 

9.1 Genel 

 

Bu rapor; yapının montajını, test koşullarını ve TS EN 1363-1:2020'de belirtilen prosedürlere göre ve 

TS EN 1363-2:1999'a uygun şekilde gerçekleştirilen testten elde edilen sonuçları ayrıntılı şekilde 

göstermektedir. İlgili test yönteminde aşağıda izin verilen doğrudan kullanım uygulaması dışındaki 

boyut, yapısal detaylar, yük gerilmeleri, kenar ya da uç koşullarına ilişkin herhangi ciddi sapmalar 

bu raporda yer almamaktadır. 

 

9.2  Yönlendirme 

Mümkün olan yönlendirme ve bunların uygulamada kapsamları TS EN 1366-4:2021 ve tablo 3’de 

belirtilmiştir. Tabloya göre numuneler B yönlendirmesinde test edilmiştir ve bu uygulamada B 

yönlendirmesini kapsamaktadır.   

Test edilen yönlendirme Uygulama 

A A, C, Ea 

B B 

D C, D 
a E yönlendirilmesi ile testin A yönlendirmesini kapsama şartı, sadece kesme hareketinin seçildiği 

ve derzin bir yüzünün sabit diğer yüzünün hareketli olduğunda geçerlidir. 
A. Yatay test yapısında doğrusal derz 

B. Dikey test yapısında dikey doğrusal conta 

C. Dikey test yapısında yatay doğrusal conta 

D. Döşeme tavan ya daçatı yapısına bitişik yapay duvar contası 

E. Duvara bitişik yatay döşeme contası 

9.3 Destek yapısı 

Minimum 650 kg/m3 yoğunluğa ve minimum 200 mm kalınlığa sahip gaz beton blok.  

9.4 Conta pozisyonu 

Test sonuçları sadece ürünün test edildiği pozisyon için geçerlidir. 

9.5 Mekanik etki ile hareket 

Mekanik etki hareketi ile test gerçekleştirilmediğinden, lineer contanın hareket kabiliyetinin % 

±7,5’i aşmasına izin verilmez.  
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10. ÇİZİMLER 

 

 
 

 
 

Şekil 1: Numune 1-2’nin enine kesit görüntüleri. 

 

 

 
Şekil 2: Numune 3-4’ün enine kesit görüntüleri.  
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Şekil 3: Numune 5-6’nın enine kesit görüntüleri. 

 

 

 
 

Şekil 4: Numune 7-8’in enine kesit görüntüleri. 
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Şekil 5: Numune 9-10’nun enine kesit görüntüleri. 

 

 

 
 

Şekil 6: Numune 11-12’nin enine kesit görüntüleri. 
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Şekil 7: Numune 13-14’ün enine kesit görüntüleri. 

 

 

 
 

Şekil 8: Numune 15-16’nın enine kesit görüntüleri. 
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Şekil 9: Numune 17-18’in enine kesit görüntüleri. 
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Şekil 10: Numune uygulama detayları.
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EKLER: 

 

Ek A: Fırın ve laboratuvar koşulları 

Ek B: Test sonuçları 

Ek C: Fotoğraflar 
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 Şekil A1: Fırın sıcaklıkları 

 
Şekil A2: Fırın hata eğrisi 
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 Şekil A3: Fırın basıncı 

*Basınç değerindeki sapmalar ve limit dışına çıkmalar brulörlerdeki çalışma oranlarındaki anı 

değişimlerden kaynaklanmaktadır.  

 

 
 

Şekil A4: Laboratuvar ortam sıcaklığı 
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Şekil B1: Isıl çift konumları.
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Şekil B2: Numune 1 yüzey sıcaklıkları.
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Şekil B3: Numune 2 yüzey sıcaklıkları. 
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 Şekil B4: Numune 3 yüzey sıcaklıkları. 
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 Şekil B5: Numune 4 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B6: Numune 5 yüzey sıcaklıkları. 
 

0

50

100

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

Sı
ca

kl
ık

 (
°C

)

Zaman (dak.)

Yüzey Sıcaklıkları

Yüzey TC 101

Yüzey TC 102

Yüzey TC 103

Yüzey TC 104

Yüzey TC 105

Yüzey TC 106

Yüzey TC 107

file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/turkey@efectis.com
file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/www.efectis.com


Ek B 
 

EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş. 

AB-0556-T 

RFTR21254 

10.12.2021 

 

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. 
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. 
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal 
are not valid 

 
Tel: +902626581662  Faks.: +902626581669 E-posta: turkey@efectis.com URL: www.efectis.com 
    

FR1106/REV02/11.12.2020  B-7/19 

 
 

Şekil B7: Numune 6 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B8: Numune 7 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B9: Numune 8 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B10: Numune 9 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B11: Numune 10 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B12: Numune 11 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B13: Numune 12 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B14: Numune 13 yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil B15: Numune 14 yüzey sıcaklıkları. 

*Termokupllar bütünlüğün yitirilmesinden dolayı 251.dakikda çıkartılmıştır. 
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Şekil B16: Numune 15 yüzey sıcaklıkları. 

*Termokupllar bütünlüğün yitirilmesinden dolayı 150.dakikda çıkartılmıştır.
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Şekil B17: Numune 16 yüzey sıcaklıkları.
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Şekil B18: Numune 17 yüzey sıcaklıkları.
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Şekil B19: Numune 18 yüzey sıcaklıkları.
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Resim C1: Aleve maruz kalmayan yüzeyin test öncesi görünümü. 
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Resim C2: Aleve maruz kalan yüzeyin test öncesi görünümü.
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Resim C3: Numunenin aleve maruz kalmayan yüzeyinin test sonrası görünümü. 
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Resim C4: Numunenin aleve maruz kalan yüzeyinin test sonrası görünümü. 
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