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1. KAPSAM

TS EN 1363-1:2020 standardinin genel gereksinimleri, TS EN 1363-2:1999 standardi yerine gecen
veya ek metotlar ve TS EN 1366-4:2021 “Servis tesisati icin yangina direnc deneyleri - B&Ium 1:
Dogrusal baglanti contalan™ standardinin &zel sartlan ile uygunluk icinde gerceklestiriien yangina
dayaniklilik testi.

2. TEST LABORATUVARI

isim : Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.S.

Adres : Dilovasi OSB 5. Kisim Firat Caddesi No:18 Dilovasi, Kocaeli / TURKIYE
3. TEST NUMUNESININ TANIMI

3.1. Genel

Oron tanimi : Yangin durdurucu yalitimh derz sistemi (Fire Foam BT,

Fireseal B1 ve Acryseal-FR B1)

Urin Ureticisi : PROMAST KIMYA SAN. VETIC. A.S.
Ovacik Mah. Hacioglu Sok. No:21 B/0, Basiskele, Kocaeli / TURKIYE

Testi yaptiran : PROMAST KIMYA SAN. VETIC. AS.
Ovacik Mah. Hacioglu Sok. No:21 B/0, Basiskele, Kocaeli / TURKIYE
3.2 Yapi

Yangin durdurucu yaltimli derz sistemi (Fire Foam B1, Fireseal B1 ve Acryseal-FR B1), gaz beton-
gaz beton duvar sisteminde bulunan derz baglantilarina doldurulmustur.

Destek yapisi test laboratuvarn tarafindan saglanan (Efectis Era Avrasya) 450 kg/m3 nominal brot
kuru yogunluk ve 100 mm kalinliga sahip gaz beton bloklardan olusmaktadir.

> Derzsistemleri:

e Gazbeton - yatay derz:
o Derz genisligi: 20 mm, 20 mm, 20 mm, 10 mm

e Gazbeton — dikey derz:
o Derz genisligi: 30 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, 10 mm, 10 mm, 10 mm, 10
mm, 20 mm, 30 mm, 10 mm, 30 mm, 20 mm
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3.3. Bilesenler
3.3.1. Numune 1

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1" ve 20 mm derinliginde “Tas
yunu”, aleve maruz kalmayan yuzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1" ve 20 mm derinliginde “Tas yinu”
ile doldurulmustur ve iki UrinUn arasi da 120 mm derinliginde “Fire Foam B1" ile doldurulmustur.

3.3.2. Numune 2

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve iki UrlnUn arasi da 160 mm derinliginde “Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.3.  Numune 3

Derz baglantisi aleve maruz kalan yuzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1", aleve maruz kalmayan
yUzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1” ve iki OUrGnUn arasi da 160 mm derinliginde “Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.4. Numune 4
Derz baglantisi “Fire Foam B1" ile tamamen doldurulmustur.
3.3.5. Numune 5

Derz baglantisi aleve maruz kalan yuzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1” ve 30 mm derinliginde "“Tas
yunU", aleve maruz kalmayan ylUzeyde 20 mm derinliginde "“Fireseal B1"” ve 30 mm derinliginde “Tas yinu”
ile doldurulmustur ve iki OrinUn arasi da 100 mm derinliginde “Fire Foam B1" ile doldurulmustur.

3.3.6. Numune 6

Derz baglantisi aleve maruz kalan yuzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve iki UrGnUn arasi da 160 mm derinliginde "“Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.7. Numune 7

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1"” ve iki OrunUn arasi da 160 mm derinliginde “Fire Foam B1" ile
doldurulmustur.

3.3.8. Numune 8
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Derz baglantisi aleve maruz kalan yizeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve 20 mm derinliginde
“Tas yunU", aleve maruz kalmayan yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1" ve 20 mm derinliginde
“Tas yunU" ile doldurulmustur ve iki UronUn arasi da 120 mm derinliginde "Fire Foam B1" ile doldurulmustur.
3.3.9. Numune 9

Derz baglantisi aleve maruz kalan yuzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve 20 mm derinliginde
“Tas yunU", aleve maruz kalmayan yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1" ve 20 mm derinliginde
“Tas yunU" ile doldurulmustur.

3.3.10. Numune 10

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 10 mm derinliginde “Fireseal B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 10 mm derinliginde “Fireseal B1” ve iki OUrGnUn arasi da 180 mm derinliginde “Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.11. Numune 11

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 10 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 10 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve iki UrGnUn arasi da 180 mm derinliginde “Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.12. Numune 12

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 10 mm derinliginde “Fireseal B1", aleve maruz kalmayan
yUzeyde 10 mm derinliginde “Fireseal B1" ve her iki farafa 15 mm derinliginde “Poliefilen fitil" yerlestirilmistir.

3.3.13. Numune 13

Derz baglantisi “Fire Foam B1" ile tamamen doldurulmustur.

3.3.14. Numune 14

Derz baglantisi “Fire Foam B1" ile tamamen doldurulmustur.

3.3.15. Numune 15

Derz baglantisi “Fire Foam B1" ile tamamen doldurulmustur.

3.3.16. Numune 16

Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 10 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 10 mm derinliginde “Acryseal-FR B1" ve her iki tarafa 15 mm derinliginde “Polietilen fitil”
yerlestirilmistir.

3.3.17. Numune 17
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Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"”, aleve maruz kalmayan
yUzeyde 20 mm derinliginde “Acryseal-FR B1"” ve iki UrGnUn arasi da 160 mm derinliginde “Fire Foam B1"” ile
doldurulmustur.

3.3.18. Numune 18
Derz baglantisi aleve maruz kalan yUzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1" ve 20 mm derinliginde “Tas
yunu”, aleve maruz kalmayan yuzeyde 20 mm derinliginde “Fireseal B1" ve 20 mm derinliginde “Tas yinu”
ile doldurulmustur.

e Tip: Fire Foam B1 Yangina dayanikl polileratan bazl képUk

— Yogunluk: 28-32 kg/m3

Tip: Fireseal B1 Notral bazl silikon

— Yogunluk: 1,26 g/It

Tip: Acryseal-FR B1 akrilik bazli mastik

— Yogunluk: 1,52 g/ml

Tip: Tas yunu

— Yogunluk: 70 kg/m3

Tip: Polietilen fitil
— Yogunluk: 25-30 kg/m3

Derzlerin uzunluklari: 200 mm.

Baglanh

genislik/derinlik Yonlendirme

Numune Ref.
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Derz konumlari icin Bkz. Sekil 1-10.
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1 20/200 mm Yatay
2 20/200 mm Yatay
3 20/200 mm Yatay
4 10/200 mm Yatay
S 30/200 mm Dikey
6 20/200 mm Dikey
/ 20/200 mm Dikey
8 20/200 mm Dikey
9 20/200 mm Dikey
10 10/200 mm Dikey
11 10/200 mm Dikey
12 10/200 mm Dikey
13 10/200 mm Dikey
14 20/200 mm Dikey
15 30/200 mm Dikey
16 10/200 mm Dikey
17 30/200 mm Dikey
18 20/200 mm Dikey
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4. TEST ONCESI SURECLER

4.1. Numunenin dogrulanmasi

Efectis Era Avrasya A.S. kullanilan malzemeleri ve parcalari, test numunelerinin montaj sirasindaki
veriler ve cizimlere gére dogrulamistir ve test numunelerinin secimlerinde rol almamistir.

Bu raporda yer alan marka, tip, miktar ve boyut bilgileri, laboratuvar tarafindan dogrulanmasi
mUmkun olmadigi zamanlarda, musterilerin beyanina goére verilmis olup, sorumluluk musteriye
aittir. Numuneler musterinin feslim ettigi sekilde (laboratuvar numune almadigr durumda) teste
tabi tutulmustur.

Test edilen UrinUn uygulamasi testi yaptiran tarafindan yapilmistir.

4.2, Sartlandirma

Test numunesi montaj anindan yangin dayanim testine kadar, Efectis Era Avrasya A.S. tarafindan
asagidaki kosullarda saklanmistir:

Sicaklik :17,7+3,8°C

Bagdil Nem 148+ 11 %.

Sartlandirma suresi : 28 gin (Urdn kilavuzuna uygun olarak).
5. TEST SURECI

5.1. Yontem

Yangin testi TS EN 1366-4:2021 standardina gére gergeklestiriimistir.
Finnin isifilmasi, TS EN 1363-1:2020 standardinda belirtilen yangin egrisine gdre yapiimistir.

Finnda hedeflenen basing, en dustk konumda bulunan derz merkezinde 15 Pa olarak
belirlenmistir.

52. Olgimler
Test sirasinda test verileri asagidaki sekilde dlcUimUstUr:

- lsiilan yUzey Uzerinde esit sekilde dagitilmis, sekiz adet plaka isil ciftler (Finn TC1'den Finn
TCé'ya) tarafindan dlculen finn ortam sicakhigr (Bkz. Sekil A1).

- Finn basinc (Bkz. Sekil A3).

- Laboratuvar ortam sicakhigi (Bkz. Sekil A4)

- Test numunesinin 1siya maruz birakiimayan tarafinin (TC 3'den TC128'e) yUzey sicakliklan
(Bkz. Sekil B2-B19).

- lsil giftlerin konumlarn sekil B1'de verilmistir.
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6. GOILEMLER

Tablo 1: Isitma sirasindaki gdzlemler

0 Isitma basladi. Bkz. resim C1-C2.
24 Destekleyici yapi ile derzler arasindan duman cikis.
Onemli bir degisiklik gézlenmemistir. Numuneler bUtinlik (E) ve yalitm (1) kriterlerini

30 e ;
sUrdurmektedir.

0 Onemli bir dedisiklik gdzlenmemistir. Numuneler bUtinltk (E) ve yalitim (1) kriterlerini
surdurmektedir.

90 Onemli bir degisiklik gézlenmemistir. Numuneler b0tinlik (E) ve yalitim (1) kriterlerini
surdurmektedir.

120 Onemli bir degisiklik gézlenmemistir. Numuneler bitinlUk (E) ve yalitim (1) kriterlerini

surdUrmektedir.
134 Numune 15'ten duman cikisl.
Numune No:15'de acilma. Pamuk yastik uygulandi, aleviendi. Numune No:15 igin Bitunluk

138 (E) kriteri yitirildi. BUtUNIUGUn vyitiriimesi sonrasi derz seramik yonu ile kapatilmistir.
180 Onemli bir degisiklik gdzlenmemistir. Numuneler bUtinlUk (E) ve yalitim (1) kriterlerini
surdUrmektedir.
240 Onemli bir degisiklik gézlenmemistir. Numuneler bitinlUk (E) ve yalitim (1) kriterlerini
sUrdUrmektedir.
Numune No:14'te acllma. Pamuk yastik uygulandi, aleviendi. Numune No:14 igin Bitinlik (E)
249 B SO . ST
kriteri yitirildi. BUtONIOQUnN vyitiriimesi sonrasi derz seramik yonu ile kapatiimigtir,
300 Onemli bir degisiklik gdzlenmemistir. Numuneler bUtinltk (E) ve yalitim (1) kriterlerini

surdUrmektedir.
360 | Test mUsteri talebiyle sonlandiridi. Bkz. resim C3-C4.

7. TEST SONUCLARI

7.1 Sonuglar

Sonuclar Tablo 2'de, Ek B ve C'de verilmistir.

Isitma sirasinda, finn sicakhdi TS EN 1363-1:2020'ye uygundur

7.2 Olgimlerin belirsizligi

Yangina dayanikliik testinin dogasi geredi, hem ftest yapilandirmasinda, hem de test

numunesinde, birbirlerini etkileyen ve dogrusal olmayan etkilerin bulunmasindan dolayr su
asamada 6lcum belirsizligi seviyesini belirtmek mUmkin degildir.
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8. OZET

Testin en dnemli sonuclar Tablo 2'de verilmistir.

Tablo 2: Numune test sonuclarinin ozeti

Kriter
UrGn No. BOIONIOK, () Yalitim, 1)
— Pamuk yastik - Maksimum sicaklik
— 10 sn.den uzun sUreli alevlienme.
Numune 1 N.A-N. N
Numune 2 N.A-N. N
Numune 3 N.A-N. N
Numune 4 N.A-N. N
Numune 5 N.A-N. N
Numune 6 N.A-N. N
Numune 7 N.A-N. N
Numune 8 N.A-N. N
Numune 9 N.A-N. N
Numune 10 N.A-N. N
Numune 11 N.A-N. N
Numune 12 N.A-N. N
Numune 13 N.A-N. N
Numune 14 249. dakika *
Numune 15 138. dakika *
Numune 17 N.A-N. N
Numune 18 N.A-N. N
*: Yalitim kriteri, b0tUnlUk yitirilmesi nedeniyle sonlanmistir.
Test mUsteri talebiyle 360. dakikada sonlandiridi.

“N": Kusur yok/g6zlenmedi

“N.A.“: Uygulanmadi

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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9. TEST SONUCLARININ DOGRUDAN UYGULAMA ALANLARI

9.1 Genel

Bu rapor; yapinin montajini, test kosullarini ve TS EN 1363-1:2020'de belirtilen prosedurlere gore ve
TS EN 1363-2:1999'a uygun sekilde gerceklestirilen testten elde edilen sonuclarn aynntill sekilde
gbéstermektedir. ligili test ydnteminde asadida izin verilen dogrudan kullanim uygulamasi disindaki
boyut, yapisal detaylar, yUk gerilmeleri, kenar ya da uc¢ kosullarina iliskin herhangi ciddi sapmalar
bu raporda yer almamaktadir.

9.2 Yonlendirme
MUmkUn olan yénlendirme ve bunlarin uygulamada kapsamlar TS EN 1366-4:2021 ve tablo 3'de

belirtiimistir. Tabloya gére numuneler B ydnlendirmesinde tfest edilmistir ve bu uygulamada B
yonlendirmesini kapsamaktadir.

Test edilen yonlendirme Uygulama
A A, C, Eo
2 2
D C,D
a E yonlendiriimesi ile testin A ydnlendirmesini kapsama sartl, sadece kesme hareketinin secildigi
ve derzin bir yUzunuUn sabit diger yUzinUn hareketli oldugunda gecerlidir.

A. Yatay test yapisinda dogrusal derz

B. Dikey test yapisinda dikey dogrusal conta

C. Dikey test yapisinda yatay dogrusal conta

D. Déseme tavan ya dagati yapisina bitisik yapay duvar contasi

E. Duvara bitisik yatay déseme contasi
9.3 Destek yapisi

Minimum 650 kg/m3 yogunluga ve minimum 200 mm kaliniga sahip gaz beton blok.
9.4 Conta pozisyonu

Test sonuclarn sadece GrinUn test edildigi pozisyon icin gecerlidir.

9.5 Mekanik etki ile hareket

Mekanik etki hareketi ile test gerceklestiriimediginden, lineer contanin hareket kabiliyetinin %
*7.,5'i asmasina izin veriimez.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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10. CiZIMLER
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 1
e . “.“l‘W:20mm
C b . ) . |& d1:20mm (Fire Seal B1)
\ ' Y A
, , . L S d2: 20mm (Tasylnd)
[y 3 A . .
' S ‘ d3: 120mm (Fire Foam B1)
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 2
: v b vt ) o 1w:20mm
C " k 5 g d1:20mm (Acryseal-FR B1)
k AL o L o T d3: 160mm (Fire Foam B1)
Y .
Aleve Maruz Kalmayan
Sekil 1: Numune 1-2'nin enine kesit gérintuleri.
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 3
N . ) N - ) L.h‘Alw:ZOmm
N . . , g d1: 20mm (Fire Seal B1)
k R ' . v T d3: 160mm (Fire Foam B1)
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 4

—200——

Aleve Maruz Kalmayan

Sekil 2: Numune 3-4'0n enine kesit gérintuleri.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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d3: 200mm (Fire Foam B1)
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Aleve Maruz Kalan

Derz Tipi 5
‘ Lo Voot N ‘ w : 30mm
D b o & d1: 20mm (Fire Seal B1)
: S . a ' & d2: 30mm (Tasylind)
N \ 3 N .
‘ d3: 100mm (Fire Foam B1)
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 6
o vt . ‘w:20mm
N " X & d1: 20mm (Acryseal-FR B1)
<] .
. ~ v : T d3: 160mm (Fire Foam B1)
Y 3
Aleve Maruz Kalmavan
Sekil 3: Numune 5-6'nin enine kesit géruntdleri.
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 7 W
. vt v ' b v vt b ‘ w: 20mm
C b X ! g d1:20mm (Fire Seal B1)
e St X T d3: 160mm (Fire Foam B1)
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 8

Aleve Maruz Kalmayan

w : 20mm

d1: 20mm (Acryseal-FR B1)
d2: 20mm (Tasyuni)

d3: 120mm (Fire Foam B1)

|
I

Sekil 4: Numune 7-8'in enine kesit géruntileri.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Aleve Maruz Kalan
w

w: 20mm
d1: 20mm (Acryseal-FR B1)
d2: 20mm (Tasyunu)

w : 10mm
d1: 20mm (Fire Seal B1)
d3: 180mm (Fire Foam B1)

w: 10mm
d1: 20mm (Acryseal-FR B1)
d3: 180mm (Fire Foam B1)

w: 10mm

d1: 10mm (Fire Seal B1)
d2: R15mm (PE Fitil)

Derz Tipi 9
b v . SN v b
LY b '
y vt : t 8
. 3 b A N
) b ' vt J Y ‘
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 10
) L b A vl 8 \
1Y
y v : \ v 8
. . b A N
A \ b A A A ‘
Aleve Maruz Kalmayan
Sekil 5: Numune 92-10'nun enine kesit géruntuleri.
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 11
A vt v v A ' N
A .
Y y . L . vl o
) Y y N
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 12
v N Lo v
A .Y
L vt . A S
X Y b vt (9]
[y * 3
b vVt b ’

Aleve Maruz Kalmayan

Sekil 6: Numune 11-12'nin enine kesit géruntuleri.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Aleve Maruz Kalan

Derz Tipi 13
b vt b vt o ‘ w: 10mm
o . o d3: 200mm (Fire Foam B1)
Y A Y o
. b b N
v, b N v ’
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 14
. TN ' v ‘ w:20mm
o ' & d3: 200mm (Fire Foam B1)
Y 1Y N Y o
. 3 3 N
vty SN v ’
Aleve Maruz Kalmayan
Sekil 7: Numune 13-14'0n enine kesit gérintUleri.
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 15
) Vo o vl i w : 30mm
. ' d3: 200mm (Fire Foam B1)
A [y N [ ()
. b 3 N
A A L A 3 ‘
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 16

Aleve Maruz Kalmayan

w: 10mm

d1: 10mm (Acryseal-FR B1)
d2: R15mm (PE Fitil)

—200——

Sekil 8: Numune 15-16'nin enine kesit géruntuleri.
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Aleve Maruz Kalan

Derz Tipi 17
t v s ' . 4 T S
[} . .
v v : ' A . S
. A 3 A . N
v 3 b A b A ‘
Aleve Maruz Kalmayan
Aleve Maruz Kalan
Derz Tipi 18 w
. d1 vt
J A R d2 , * vty v . . *
N vt
\ N : . vt =
X b 3 v ) A N
b b Y 3 . . . N
b @2 \ N \ AT T ‘
d1 :

Aleve Maruz Kalmayan

w: 30mm
d1: 20mm (Acryseal-FR B1)
d3: 160mm (Fire Foam B1)

w: 20mm
d1: 20mm (Fire Seal B1)
d2: 20mm (Tagyinu)

Sekil 9: Numune 17-18’in enine kesit géruntuleri.
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Duvar Kalinhgr Test Edilen Uriin

mm

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireStop. Bl
FireFoam B1
FireFoam B1
FireSeal B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireFoam B1
FireStop Bl
FireFoam B1
FireSeal B1

Derz No Yoén
1 Yatay
2 Yatay
3 Yatay
4 Yatay
5 Dikey
6 Dikey
7 Dikey
8 Dikey
9 Dikey
10 Dikey
11 Dikey
12 Dikey
13 Dikey
14 Dikey
15 Dikey
16 Dikey
17 Dikey
18 Dikey

Derz Genisligi
w (mm)

20
20
20
10
30
20
20
20
20
10
10
10
10
20
30
10
30
20

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Derz Derinligi
dl (mm)

20 (FireSeal B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireSeal B1)

20 (FireSeal B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireSeal B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
10 (FireSeal B1)
10 (FireStop B1)
10 (FireSeal B1)

10 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireSeal B1)

Uriin (Genislik*Derinlik)

d2 (mm)

Tas Yund (20mm*20mm)

Tas Yiind (30mm*30mm)

Tas Yuind (20mm*20mm)
Tas Yund (20mm*20mm)

PE 15mm

PE 15mm

Tas Yund (20mm*20mm)

Sekil 10: Numune uygulama detaylar.

Derz Derinligi
d3 (mm)

120 (FireFoam B1)
160 (FireFoam B1)
160 (FireFoam B1)
200
100 (FireFoam B1
160 (FireFoam B1
160 (FireFoam B1
120 (FireFoam B1
120 (Bosluk)
180 (FireFoam B1)
180 (FireFoam B1)
150 (Bosluk)
200 (FireFoam B1)
200 (FireFoam B1)
200 (FireFoam B1)
150 (Bosluk)
160 (FireFoam B1)
120 (Bosluk)

—_— o — —

Uriin (Genislik* Derinlik)
d2 (mm)

Tas Yiind (20mm*20mm)

Tas Yiind (30mm*30mm)

Tas Yiind (20mm*20mm)
Tas Yiind (20mm*20mm)

PE 15mm

PE 15mm

Tas Yiind (20mm*20mm)

Derz Derinligi
dl (mm)

20 (FireSeal B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireSeal B1)

20 (FireSeal B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
10 (FireSeal B1)
10 (FireStop B1)
10 (FireSeal B1)

10 (FireStop B1)
20 (FireStop B1)
20 (FireSeal B1)
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EKLER:

Ek A: Finn ve laboratuvar kosullar
Ek B: Test sonuclar

Ek C: Fotograflar

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal

are not valid

Tel: +902626581662 Faks.: +902626581669 E-posta: turkey@efectis.com URL: www.efectis.com

FR1106/REV02/11.12.2020 Sayfa 17 /17


file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/turkey@efectis.com
file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/www.efectis.com
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Ek A EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELEN RFTR21254
10.12.2021
1400
e _;-/
o — oms | ems=s
//
400
200
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Zaman (dak.)
Firin TC1 Firin TC2 Firin TC3 Firin TC4 Firin TC5
—— FIrin TC6 — - - Tideal e +Tmin e «Tmaks
Sekil AT: Finn sicakliklar
Sapma Egrisi
20
15 +=
\
10 \
\
5 \
= ~
& hikedbelbulndindbalonlndindbnibnlndbndintbnlndindini = = Maks
p Al
E O T T T 1 T 1 1 1 1 1 1 T 1 - - Min
u&‘; 30 U 60 = 98 =126 =156 |480= 240+ 240 =270 =306 <330= 360 |390
-5 T Sapma
/
-10 1
[
-15 =
-20
Zaman (dak.)

Sekil A2: Finn hata egrisi
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Ek A EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. RFTR21254
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Firin Basinci
50,00
45,00
40,00 1l
35[00 .]ll Illl 1 1 | ll‘ Ho
£ 30,00
(S J
g 25,00 L It | ™ l T 1
& 20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
50 100 150 200 250 300 350 400
Zaman (dak.)
—— Ust Basing

Sekil A3: Finn basinci

*Basin¢ degerindeki sapmalar ve limit disina ¢cikmalar bruldrlerdeki calisma oranlanndaki ani

degisimlerden kaynaklanmaktadir.

21,0

Ortam Sicakhgi (°C)

20,0

19,0

18,0

ahe i

Sicaklik (°C)

17,0

/f

16,0

P f

15,0

30

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
Zaman (dak.)

360

390

Sekil A4: Laboratuvar ortam sicakligi
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12
3

o

{:}5

tho®
T,

"
P

Specimen 9
w:20

122_¢"

Specimen 8
w:20

15 16

Specimen 10
w:

|
-

]

Tea
% 5

115’¢

Specimen 7
w:20

106

@
Y

4

Specimen 6

w:20 w:30

23 30

235
27 8
247

Specimen 11 Specimen 12
w:10 w:l0

@ © 0
S 3
=" ) Specimen 1
03 ¥ T T w:20
g BT TE
g
o S 4H8 48 Specimen 2
) | : pecimen
=== Y T w20
102 Tro o T, =
@« w
105 = © -
w w»
== == 4:#4:* ) Specimen 3
T Bo To :}m YF-G w:20
* - (-
a 3 o
— — —— Specimen 4
. T N T TS5 w10
Specimen 5 N e a9
33 []40 [ ]e7 A3 68
&R F
36 43 50 71
37 4 51 64| |65 72
3 - <
32 ¢ 39 ¢ 46 $su 67
_$_ - 4 |€ |
34 || 35 4 | |42 48| |49 6 |s3 69 | | 70
A N 4 _¢
HI1Y i
31 ﬁ’ :'.:5*&}F 45 ¢’ 59 {13* 66
Specimen 13 Specimen 14 Specimen 15 Specimen 16  Specimen 17
w:10 w:20 w:30 w: w:30 w:20

Specimen 18

Sekil B1: Isil cift konumlari.
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Yuizey Sicakhiklari

100

Yizey TC 94

Yuzey TC 95

A\

Yiizey TC 96

50

Yiuzey TC97

Sicaklik (°C)

——Yuzey TC 98

Yiizey TC 99

Yuzey TC 100

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Zaman (dak.)

Sekil B2: Numune 1 yUzey sicakliklar.
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Ek B EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. RFTR21254
10.12.2021
Yiizey Sicakliklar
100
Yiizey TC 87
// Yiizey TC 88
Yuzey TC 89
™
s
—_ ~
<
= .
= 50 Yizey TC 90
3
(%)
=—Y{izey TC 91
Y (jzey TC 92
=Y (jzey TC 93
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Zaman (dak.)

Sekil B3: Numune 2 yUzey sicakliklari.
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Ek B EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. RFTR21254
10.12.2021
Yiizey Sicakliklar
150
Yizey TC 80
Yizey TC 81
100 / ..
/ Yiizey TC 82
]
:G
% o _— ; Yiizey TC 83
) /,./
’__’
" é/ — Yiizey TC 84
4
Yizey TC 85
Yuzey TC 86
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

Zaman (dak.)

Sekil B4: Numune 3 yUzey sicakliklar.
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Ek B EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. RFTR21254
10.12.2021
Yiizey Sicakliklar
100
Yizey TC73
/
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Sekil B6: Numune 5 yUzey sicakliklar.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B7: Numune 6 yUzey sicakliklar.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B8: Numune 7 yUzey sicakliklar.
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Sekil BY:

Numune 8 yUzey sicakliklar.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B10: Numune 9 yuzey sicakliklari.
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Sekil B11: Numune 10 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B12: Numune 11 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Ek B EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. RFTR21254
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Sekil B13: Numune 12 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B14: Numune 13 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Sekil B15: Numune 14 yUzey sicakliklari.
*Termokupllar bUtinlugun yitirilmesinden dolayi 251.dakikda ¢ikarfilmigtir.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
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Sekil B16: Numune 15 yUzey sicakliklari.
*Termokupllar butonlGgun yitirilmesinden dolayi 150.dakikda ¢ikartiimigtir.
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Sekil B17: Numune 16 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Sekil B18: Numune 17 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Sekil B19: Numune 18 yUzey sicakliklari.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
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Resim C2: Aleve maruz kalan yUzeyin test dncesi gérinima.
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Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.
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Resim C3: Numunenin aleve maruz kalmayan yUzeyinin test sonrasi gérinima.

Tel: +902626581662

FR1106/REV02/11.12.2020

Faks.: +902626581669

E-posta: turkey@efectis.com

URL: www.efectis.com

C-3/4



file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/turkey@efectis.com
file://///192.168.1.20/Kullanicilar/OnurDag/www.efectis.com

EkC

EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S.

AB-0556-T

RFTR21254

10.12.2021

Resim C4: Numunenin aleve maruz kalan yUzeyinin test sonrasi gérinima.
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